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RESUMEN 
 
La presente investigación de la Automatización del proceso de destintado por flotación en la 
planta de pasta PP5 utilizando nuevas tecnologías para reducir el consumo de energía 
eléctrica en la Empresa Grupo Familia, surge con el propósito de potencializar el uso de las 
Tecnologías actuales, sustituyendo controles antiguos; reduciendo el consumo de energía, 
aumentando la rentabilidad y logrando una sostenibilidad empresarial. El desarrollo del 
presente trabajo toma en cuenta las directrices que se establecen en el proceso de justificación 
de proyectos empresariales, especialmente aquellas enfocadas a la rentabilidad. Como objeto 
del análisis se identifica el estudio de las pérdidas de energía eléctrica en el proceso de 
destintado de la planta de pasta PP5 que se realiza mediante mediciones de campo, y a través 
de un estudio detallado, utilizando métodos de investigación científica cuantitativa y 
experimental se identifica el origen de la situación actual del área; también se detectan las 
oportunidades desde el punto de vista tecnológico las cuales son seleccionadas 
adecuadamente y se las implementan. Como resultado de estos análisis e implementaciones 
se obtienen en primera instancia los resultados calculados y finalmente los resultados 
experimentales, de energía eléctrica definitivos; los cuales serán debidamente registrados y 
controlados. Finalmente se realiza la evaluación económica básica TIR y VAN; con cifras 
que cumplen con las expectativas empresariales.  
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ABSTRACT 
 
The present investigation of the automation of the process of the destination by the flotation 
in the plant of the paste PP5 new technologies to reduce the consumption of electrical energy 
in the company Group Family, with the purpose of potentializing the use of the current 
technologies, replacing old controls; reducing energy consumption, increasing profitability 
and achieving business sustainability. The development of the present work takes into 
account the guidelines that are established in the process of justifying business projects, 
especially those focused on income. The object of analysis is the study of the loss of 
electrical energy in the process of destination of the PP5 pulp plant, which is carried out 
through field measurements and through a detailed study using scientific research methods 
quantitative and experimental. Identifies the origin of the current situation of the area; 
opportunities are also detected from the technological point of view, which are properly 
selected and implemented. As a result of this analysis and the implementations was obtained 
in the first instance the calculated results and finally the experimental results, of definitive 
electrical energy; which are duly registered and controlled. Finally, the basic economic 
evaluation TIR and VAN are carried out; with figures that meet business expectations. 
 
 










La globalización mundial de los mercados nos obliga a las industrias a buscar niveles 
competitivos que garanticen su permanencia en los mercados internos y externos, teniendo 
que esforzarnos en aumentar la eficiencia, apareciendo como una alternativa la programación 
del uso racional de la energía eléctrica y térmica, mejorando los procesos de producción, 
integrando eficientemente hombres, materiales y equipos, con tendencias a una producción 
más limpia 
     La energía es un factor determinante para el crecimiento de las empresas, en los últimos 
años, la empresa ha experimentado un aumento significativo del consumo de energía eléctrica 
y térmica (diesel-bunker), motivado por el crecimiento continuo de la demanda de los 
productos elaborados por la marca Familia, y que van de la mano con la economía del país y 
el aumento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
      Por ello, se deben realizar planes que permitan afrontar las previsiones de aumento de la 
demanda de energía con total garantía, que consolide un modelo energético competitivo, con 
niveles de calidad y desarrollo sustentable.  
 
B. ELEMENTOS DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 
a. Situación problémica: 
 
Actualmente los problemas que se han detectado en el área de molinos son el alto consumo 
de energía tanto eléctrica como térmica de acuerdo a los estándares internacionales, debido a 
la utilización de motores y procesos obsoletos que sobrepasaron su vida útil; no permite en 
 2 
 
UNIDAD DE POSGRADOS 
muchos casos ser competitivos en este aspecto, a pesar de contar la fábrica con tecnología de 
punta, aun así, no se termina de automatizar todos sus procesos. 
 
En la figura 1 indica un análisis causa efecto realizado a un proceso de la planta industrial 

















Figura 1. Diagrama causa efecto. 
Elaborado por: Tacán, Juan Xavier. 
 
Las causas más relevantes que podemos mencionar son sistemas no automatizados; 
utilización de procesos manuales y sistemas basados en control industrial; de esto se derivan 
los siguientes: efectos alto consumo de energía eléctrica; dependencia operativa y perdida de 
energía en motores. 
 
Alto consumo de 
energía eléctrica 
La deficiencia del control en el proceso de 
destintado por flotación en la planta PP5 provocó 
sobreconsumo energético en la empresa Grupo 
Familia ubicada en la cuidad de Latacunga, en el 
año 2015 
 
Sistemas no automatizados 
Falta de control operacional.  
 
Utilización de procesos 
manuales. 
Sistemas basados en control 
industrial 
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b. Justificación de la investigación: 
 
El área de molinos es la sección más representativa de consumo de energía de la planta 
industrial Grupo Familia, en la figura 2 presenta el consumo que actualmente es de 100000 
kWH diarios de energía eléctrica, 1400 gal de diesel y 3400 gal de bunker por día; una 
producción de 70 toneladas diarias teniendo como resultado 4,1 MWH/TON.  
 
 
Figura 2. Indicador de   energía Familia Sancela S.A. 
Fuente: Base de datos Familia Sancela S.A. 
 
Esto conlleva a tener monitoreadas y controladas todas estas variables consumibles y bajarlas 
en el menor tiempo posible a los estándares internacionales (3,5MWH/TON). Siendo la 
energía eléctrica un portador energético que abarca el 14% del costo de los productos se hace 
fundamental realizar la investigación sobre la automatización del sistema de flotación para 
reducir el consumo de energía eléctrica; motivados en ser competitivos en el mercado al 
reducir un rubro que causa impacto al producto final. Así mismo la concientización de las 
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personas del ahorro de energía eléctrica permitirá minimizar el impacto ambiental que hoy 
por hoy estamos padeciendo a nivel mundial; al evitar el consumo especialmente de los 
combustibles fósiles.  
 
c. Objeto y problema de la investigación: 
 
El problema a investigar queda delimitado al sistema de flotación de la planta PP5 de la 
empresa Grupo Familia, durante el año 2015. 
 
Problema de investigación 
¿Cómo la falta de automatización del sistema de flotación en la planta de pasta PP5 provoca 
pérdidas de energía eléctrica en la Empresa Grupo Familia de la ciudad de Latacunga? 
 
Objeto de estudio. 
La esencia del estudio es la automatización del proceso de destintado por flotación para la 
planta PP5, permitirá el ahorro del consumo de energía eléctrica; de esta manera iniciando 
con las mejores prácticas   en la Gestión Energética del Grupo Familia Sancela. 
 
d. Campo de acción y objetivo general: 
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Objetivo general 
Automatizar el proceso de destintado por flotación en la planta de pasta PP5 utilizando 
nuevas tecnologías para reducir el consumo de energía eléctrica en la Empresa Grupo 
Familia. 
 
e. Hipótesis y desarrollo de la investigación: 
 
La falta de automatización del proceso de destintado por flotación en la planta de pasta PP5 
es una   causa del sobre consumo de energía en la Empresa Grupo Familia en el año 2015. 
 
f. Objetivos específicos: 
 
 Investigar el proceso del sistema de destintado por flotación a través de fuentes 
bibliográficas para conocer su funcionamiento. 
 
 Determinar los consumos actuales de energía eléctrica mediante mediciones de campo 
como base inicial del proyecto de investigación. 
 
 Seleccionar los equipos para   la automatización del sistema de destintado por 
flotación utilizando método de investigación cuantitativo para mejorar la eficiencia 
energética del sistema. 
 
 Realizar una evaluación económica con la valorización del consumo energético antes 
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g. Sistema de tareas. 
 
1. Caracterización del sistema de flotación. 
2. Identificación de las ecuaciones para simular las pérdidas de energías en el sistema de 
bombeo. 
3. Medición de parámetros (presión y corriente) del proceso. 
4. Valoración de pérdidas energéticas asociados al proceso. 
 
h. Paradigma o enfoque epistemológico: 
 
Un paradigma supone un determinado entendimiento de las cosas que promueve una forma 
de pensar en particular por sobre otras. 
     El enfoque de este proyecto fue el carácter de experimental y cuantitativo – cualitativo, en 
razón, que se utiliza la observación, registro y análisis de las variables que intervienen en la 
investigación cuantitativa porque en la investigación de campo se realizara en lugar donde se 
produce los hechos, planta de tratamiento de pasta PP5 sistema de flotación; y cualitativa 
porque en función de los datos se establecerá condiciones y recomendaciones sobre las 
variables de la investigación con el apoyo del fundamento teórico.  
 
i. Nivel de la investigación. 
 
La metodología para esta investigación a seguir es, investigación exploratoria, descriptiva, 
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Investigación exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento científico a un 
problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente 
estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. 
Primeramente, se evaluará todos los procesos en busca de los problemas existentes. 
 
Investigación Descriptiva: Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 
principales, una realidad. 
Entender la funcionalidad y como afectan a los sistemas de proceso. 
 
Investigación correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 
relación existente entre dos o más conceptos o variables. 
Se tratará de interpretar la mayor cantidad de variables para poderlas interrelacionar. 
 
Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Puede valerse de 
diseños experimentales y no experimentales. 
Finalmente unir toda la investigación para tratar de resolver de mejor manera y al menor 
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CAPITULO 1: MARCO CONTEXTUAL Y TEORICO 
 
1.1 Industria Papelera 
Grupo Familia S.A. La planta de Grupo Familia S.A., planta Lasso, está dotada con 
tecnología de punta y ventajas competitivas como planta de tratamiento de aguas influentes y 
efluentes, planta de preparación de pasta, máquina de papel de alta velocidad y una línea de 
conversión con lo último en tecnología. Esta planta de producción generando 1000 puestos de 
trabajo y está dedicada exclusivamente a la producción de papel tipo “tissue”. 
     Actualmente, cuenta con una producción en salida de grandes rollos de 70 t/día, y de 
producto terminado listo para distribución de 100 t/día. El papel tipo “tissue” es la base para 
la transformación a papeles suaves, como lo son el papel higiénico, las servilletas, las toallas 
de cocina, y los pañuelos faciales. 
 
1.2 Proceso papelero 
Según la mayor parte de los rollos de papel como indicamos en la figura 1.1, comienzan 
siendo papel reciclado en grandes pacas de archivo e imprenta que caen en un “pulper”, 
produciendo una pasta consistente y uniforme. Luego de la etapa de pulpeo, la fibra en 
suspensión se somete a procesos de depuración, donde inicialmente entra a las etapas de 
limpieza de sólidos de alta densidad. Estas unidades de limpieza 24 retiran los sólidos más 
pesados como los metales, la madera, las arenas y demás contaminantes pesados contenidos 
en la materia prima. Luego de la separación de alta densidad sigue una etapa de destintado 
que elimina la mayor cantidad de tinta presente en la pasta. A continuación, la suspensión de 
fibra entra a otras etapas de limpieza que refinan la pasta retirando las partículas de baja 
densidad y las gomas presentes en este punto del proceso, en seguida, la pasta entra a una 
unidad de dispersión de puntos negros que ayuda a darle a la pasta una apariencia 
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homogénea, evitando con ello variaciones entre lote y lote. Después está la torre de 
blanqueamiento que le entrega a la pasta un aspecto más blanco gracias a una reacción 
oxidativa. Seguida de la etapa de blanqueamiento, la pasta entra en la última unidad de 
limpieza de gomas antes de ser entregada a la máquina. 
     Una vez que la pasta se encuentra refinada y blanqueada, ingresa a la máquina formadora 
de hojas, compuesta de una serie de bandas filtradoras y de rodillos de presión, que 
transforman la pasta en una delgada lámina. Luego un gran cilindro se encarga de secar la 
hoja ya formada conocido como “yankee”, y en seguida la delgada lámina es enrollada en 
bobinas que se transforman en grandes rollos con pesos que oscilan entre 2 y 3 toneladas para 
luego ser conducidos a la bodega de almacenamiento de grandes rollos. 
 
     Para transformar esos grandes rollos en los pequeños rollos de papel higiénico que se 
conocen, cada rollo es transportado a las máquinas convertidoras, las cuales convierten los 
grandes rollos de 2 y 3 toneladas en pequeños rollos de 300 gramos. En esta parte del proceso 
se le da al papel higiénico la textura, el grabado, el aroma, y dependiendo del caso una 
impresión o troquelado distintivo de cada producto. Luego los rollos son empacados 
dependiendo de la presentación que se esté fabricando, se embalan por pacas y son puestos en 
estibas listos para ser enviados a la bodega de distribución  (Alliot, M.; Avila, A.;, 2009) 
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Figura 1. 1 Diagrama de proceso 







UNIDAD DE POSGRADOS 
1.3  Preparadora de Pasta PP5 
Para (Alliot, M.; Avila, A.;, 2009) el proceso de producción de papel se desarrolla de acuerdo 
a las siguientes etapas: 
 
a) Materia prima. Se almacena en los patios de materias primas y se clasifica en dos tipos; 
fibra virgen y fibra reciclada, a su vez la fibra reciclada se subdivide en cinco tipos según 
su procedencia; archivo importado, archivo nacional, periódico, plastipulpa y merma. Las 
dos materias de archivos nacional e importado son fibras que combinan en mayor 
proporción fibra corta, y en menor medida fibra mecánica; la fibra que contiene el papel 
periódico es una materia prima rica en fibra mecánica que no es conveniente para la 
fabricación de papel familia blanco. 
Por su parte la plastipulpa es una materia prima de buena calidad pero que en algunos 
casos viene con altas cargas de color. 
 
b) El pulpeo. Esta operación se realiza en el “pulper” que es un tanque de  gran volumen 
que lleva un agitador en su interior, cuya función principal es desintegrar y mezclar el 
papel con agua para formar una pasta consistente y fluida. Con ello se separa la celulosa 
de los contaminantes comunes del papel reciclado, como metales plásticos, y otros.  
 
Adicionalmente se agregan dos productos de vital importancia en el proceso, un 
tensoactivo, y dos productos que realizan el destintado y hacen la deslignificación, 
estos productos cumplen con la función de separar las fibras de la tinta y sintetizar la 
lignina, ayudando a la deslignificación; por su parte el tensoactivo entra en acción en 
el proceso de destintado, proceso que se profundizará más adelante. 
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c) Limpieza de alta densidad. A la salida del “pulper” la unidad conocida como pera hace 
la separación de los contaminantes más grandes, entre los que se encuentran plásticos, 
cartones y material metálico de tamaño apreciable. 
Continúan las etapas de separación mecánica de contaminantes, para retirar sólidos 
pequeños de densidad mayor a la de la fibra, entre los que se encuentran 
principalmente ganchos y metales. La corriente de proceso pasa a un filtro horizontal 
en donde se hace la primera limpieza de gomas, debido a que representan un riesgo 
para el correcto funcionamiento de las etapas posteriores, lo que ocasiona 
obstrucciones a ciertas unidades y daños a la hoja de papel cuando se forma en la 
máquina de papel.  
 
d) Destintado. La unidad de destintado es la unidad donde se hace la separación de la tinta 
de la pasta. Este proceso de flotación es una operación de separación basada en la 
flotación selectiva de las partículas de tinta como consecuencia de la diferencia entre sus 
propiedades físicas y fisicoquímicas de superficie y las fibras de celulosa. La flotabilidad 
de los materiales depende solamente de sus características superficiales y es 
independiente de la densidad de los mismos.  
 
Para lograr la flotación selectiva de las partículas de tinta del resto de la suspensión, 
es necesaria la acción de un reactivo de flotación adicionado en el “pulper”, el cual es 
un compuesto químico tenso activo que se incorpora a la solución para ayudar a la 
aglomeración de las partículas, modificando las características de superficie de las 
mismas haciéndolas hidrofóbicas. Estos agentes son tensos activos que estabilizan la 
espuma para evitar que la tinta se incorpore de nuevo a la mezcla, disminuyen la 
tensión superficial del agua, mejoran la cinética de la interacción burbuja – partícula y 
 13 
 
UNIDAD DE POSGRADOS 
disminuyen el fenómeno de coalescencia de la espuma. Además, el agente espumante 
aumenta la afinidad en las partículas de tinta por las burbujas de aire, logrando así una 
suspensión de menor densidad que asciende y forma una capa de espuma sobre la 
superficie de la celda2. La separación de la tinta se logra haciendo circular pequeñas 
burbujas de aire en la fase líquida por la parte inferior del equipo, lo que permite una 
agitación constante de la suspensión. La celda retira la tinta y la espuma por medio de 
una salida en el interior de la unidad, enviando el rechazo hacia un tanque de lodos y 
evacuando la pasta por medio de unas bombas de succión. 
 
1.3.1 DESTINTADO POR FLOTACIÓN 
 
a) Objetivo. Remover tinta de las fibras minimizando impacto negativo sobre las fibras. 
 
b) Definición. Un proceso en el cual los contaminantes son preferentemente removidos 
de una pasta por burbujas de aire. 
El proceso de flotación se realiza en la celda MAC, que significa multi aireación 
cerrada, la misma que se compone de: 
 
c) Descripción de la celda mac 
 
* Celda de flotación MAC, PP5-CD001 
* Bomba de alimentación de la 1ª aireación de la celda MAC, PP5-BP004. 
* Canister  (fig 2) inyector de la 1ª aireación, PP5-INY001. 
* Bomba de alimentación de la 2ª aireación de la celda MAC, PP5-BP005. 
* Canister inyector de la 2ª aireación, PP5-INY002. 
* Bomba de alimentación de la 3ª aireación de la celda MAC, PP5-BP006.  
* Canister inyector de la 3ª aireación, PP5-INY003 
* Bomba de alimentación de la 4ª aireación de la celda MAC, PP5-BP007.  
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* Canister inyector de la 4ª aireación, PP5-INY004.  
* Bomba de alimentación de la 5ª aireación de la celda MAC, PP5-BP008.  
* Canister inyector de la 5ª aireación, PP5-INY005.  
* Caja de nivel constante, aceptado de la celda MAC,   PP5-CN001. 
* Tanque de lodos de flotación, PP5-TL001. 
* Bomba de transferencia de lodos de flotación, PP5-BL001. 
 
d) Fases de la flotación. 
Una fase de aireación figura 1.2; durante la cual el aire es introducido por succión 
según el principio de un venturi en el 1.0-1,3% de consistencia de la pasta 
 
Figura 1. 2. Diagrama del Canister inyectorFigura  
Fuente: Alliot, M & Avila, A. 2009 
 
Aireación, se refiere a la introducción del aire en cantidad y forma correcta, 
dependiendo en la distribución de la medida de las burbujas y la consistencia de la 
pulpa hay un límite en la cantidad de aire el cual puede ser introducido en una 
suspensión de pulpa en el orden de guardar un movimiento suficientemente libre de 
las burbujas y la fibra. 
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Una fase de colección durante la cual la tinta o partículas a ser removidas son 
recolectadas por las burbujas de aire subiendo a través de la pasta. 
Una fase de separación, durante la cual las burbujas de aire con las partículas 
recolectadas son   separadas de la pasta.  
 
e) Proceso de destintado por flotación. 
 
La pasta es bombeada a través del primer inyector de aireación a la primera celda, 
dispuesta en la parte alta de la celda MAC figura 1.3; La pasta aceptada de la primera 
celda es bombeada a través del segundo inyector de aireación, hasta que la última 
celda recibe los aceptados para una caja de nivel constante (Alliot, M.; Avila, A.;, 
2009) 
 
Figura 1. 3. Celda de flotación 
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1.4  Sistema de Gestión de Energía. 
Los sistemas de Gestión de Energía SGE  figura 1.4 según (Peña & Galo, 2013), no son 
nuevos en el mundo y han demostrado ser una alternativa para lograr la sostenibilidad de las 
Empresas, al permitir que grupos multidisciplinarios se apropien de conocimientos y 
herramientas necesarias para la aplicación de un proceso continuo de mejora basada en metas 
renovables actuando y verificando aquellas variables fundamentales de los procesos que 
alteran el uso y consumo energético. 
 
     Hacer Gestión Energética significa tener control sobre las acciones de orden técnico, de 
comportamiento y de organización que incide económicamente en el uso y consumo de la 
energía al interior de la empresa; significa realizar planificación, ejecución, validación y 
actuar (PHVA). 
 
    La alta dirección de la empresa cumple un rol fundamental en la construcción, 
implementación y mantenimiento del SGE, pues si no están convencidos que es parte de la 
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Figura 1. 4. Sistema de gestión de energía  
Fuente: (Peña & Galo, 2013) 
 
1.3.2 Control de flujo variando velocidad 
Para (Peña & Galo, 2013)  “Use como control de flujo la variación de velocidad de la bomba, 
será la mejor opción desde el punto de vista del consumo energético”. 
 
    Para (Peralta, 2015) “La demanda del torque figura 1.5 de la aplicación varia 
próximamente de forma cuadrática con respecto a la velocidad del motor: bajas velocidades 
implicarán muy bajo torque y un bajísimo consumo de energía. Mayores velocidades, 
implicará mayor torque y consumo de energía cercano al de placa del motor. Ejemplos 
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Figura 1. 5. Control mecánico vs Control con variador  
Fuente: Siemens 
 
En estos casos el variador de velocidad ofrece grandes oportunidades de ahorro de energía 
(entre el 30% y el 70%) pues los requerimientos de consumo de potencia y por tanto de 
energía disminuyen conforme lo hace la velocidad del motor. 
 
Para (Navarro, 2006) : El control de flujo por válvulas figura 1.6 se caracterizan siempre por: 
 Las bombas trabajan siempre a velocidades máximas. 
 Se reduce la sección transversal del conducto o tubería. 
 Se incrementa la presión al disminuir el diámetro de paso. 
 Problemas de calentamiento del fluido. 
 Cavitación, turbulencias 
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Figura 1. 6. Control de válvula. 
Fuente: (Navarro, 2006) 
 
Para el control de flujo con variadores figura 1.7; según (Navarro, 2006) menciona: 
 Permiten mantener aquellos parámetros que deben ser controlados. 
 Reducción de la potencia absorbida por el motor. 
 Compensación de la potencia absorbida por el motor. 
 Reducción de los fallos eléctricos y mecánicos. 
 Reducción de los costos de la obre civil en los sistemas de bombeo. 
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Figura 1. 7. Control con variador de velocidad 
Fuente: (Navarro, 2006) 
 
1.5 Antecedentes de estudio. 
 
“ESTUDIO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN MEDIANTE 
LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS FINALES DE LÍNEA DE LA PLANTA DRESSING 
EN LA EMPRESA UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.” (Peña L. , 2007). 
 
En el 2007 el autor menciona que desarrollo de este tipo de monografía enseña a conocer de 
una forma más a fondo los impactos de las diferentes variables que componen el costo de 
producción, y cómo influyen estas en la decisión de seleccionar el tipo de automatización a 
escoger. Como ya se mencionó en varias ocasiones la automatización mejora los procesos y 
en la actualidad también se le debe enfocar su utilidad al ahorro de energía para la 
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“CÓMO JUSTIFICAR PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN” (Velazques, 2011) 
El artículo trata sobre el desarrollo de un proyecto de automatización, se muestran aspectos 
importantes para su justificación económica, a fin de conocer los ahorros que pueden darse en 
distintas áreas de la empresa como es seguridad, calidad, mercadeo y logística. 
 
“BUENAS PRACTICAS DE ENERGIA TISSUE MANUFACTURING”. (Naranjo, 2013) 
Naranjo menciona que el control del costo de la energía es una estrategia importante para 
mejorar la rentabilidad de las empresas”. 
 
“AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SISTEMAS DE BOMBEO” (Martinez, 2010) 
La revista menciona que es importante conocer las condiciones de operación de la bomba 
para poder establecer las oportunidades de ahorro que puedan aplicarse, como pueden ser: 
Recorte de impulsor de la bomba para mejorar su punto de operación.  
Sustitución por una bomba de mayor eficiencia (o un arreglo de bombas).  
Aplicación de convertidor de frecuencia en el sistema de bombeo.  
Disminución de pérdidas en el sistema de bombeo.  
Instalación de equipos de control.  
Administración del Bombeo y Aprovechamiento de tarifas horarias.  
Eliminar la operación de la bomba con cavitación. 
 
1.5 Fundamentación legal. 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 035, publicado en el Registro Oficial No. 518 de 30 de 
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a) “Recuperar para el Estado la rectoría y la planificación del sector energético; 
 
b) Fortalecer las relaciones entre el Estado y las comunidades; 
 
e) Impulsar un modelo de desarrollo energético con tecnologías ambientalmente amigables; 
 
d) Formular y llevar adelante un Plan Energético Nacional, que defina la expansión 
optimizada del sector en el marco de un desarrollo sostenible; 
 
e) Promover alianzas estratégicas entre los sectores público y privado nacional y extranjero, 
para el desarrollo de proyectos energéticos en un ambiente de seguridad jurídica; 
 
f) Promover el desarrollo sustentable de los recursos energéticos e impulsar proyectos con 
fuentes de generación renovable (hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica) y de nueva 
generación eléctrica eficiente, incluyendo la nuclear, excluyendo la generación con base en el 
uso del diésel; 
 
g) Otorgar por parte del estado las garantías requeridas para el pago de la energía generada y 
la recibida por las empresas eléctricas de distribución o buscar los mejores mecanismos de 
pago; 
 
h) Fortalecer la expansión del sistema nacional interconectado y el desarrollo técnico del 
sector eléctrico regional, a través del consecuente incremento de inversiones, reducción de 
costos de generación y mayor intercambio de electricidad entre los países de la región; 
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i) Fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión de manera que permita evacuar la energía 
de centrales de generación y satisfacer los requerimientos de las empresas eléctricas de 
distribución, en condiciones de calidad, continuidad y seguridad; 
 
j) Fortalecer las instituciones estatales del sector energético: 
 
k) Promover la constitución de empresas de distribución de energía eléctrica proactivas 
eficientes y competitivas, guiadas por los principios de economía solidaria, manteniendo el 
principio de servicio público; 
 
l) Implementar tecnologías de uso eficiente de la energía, desarrollar planes de reducción de 
pérdidas y promover el uso racional y eficiente de la energía en la población; 
 
m) Promover la creación y consolidación de empresas de servicios energéticos como vehículo 
para llegar a los consumidores y lograr que implementen proyectos de eficiencia energética. 
 
n) Reducir el consumo de combustible en el transporte mediante la sustitución por gas natural 
comprimido - GNC, electricidad y la introducción de tecnologías híbridas.” 
 
En la actualidad el gobierno con el cambio de la matriz energética promueve los proyectos de 
ahorro de energía y energías renovables; como se puede observar en todos los artículos del   
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CAPITULO 2: METODOLOGIA 
 
El enfoque investigativo, son procesos lógicos y rigurosos, que tiene como objeto definir la 
manera que se recolectarán los datos y se analizarán, para obtener conocimientos de 
determinados aspectos y seleccionar los métodos más apropiados para la solución de los 
problemas asociados a el diagnóstico del sistema de flotación. 
 
2.1 Modalidad de la investigación  
Las investigaciones apropiadas para el desarrollo de este proyecto fueron los siguientes: 
 
Bibliográfica. - “Se puede tener una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, 
constituye una de las primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya existentes 
como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas”. (Hernan, 2009) 
El proyecto contiene información obtenida de fuentes bibliográficas actualizadas y fiables; 
catálogos de fabricantes.  
 
De campo. - “Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una 
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos 
con fines prácticos (investigación aplicada)”. (Hernández, 2011). 
    La mayor parte de la investigación se realizó donde se producen los hechos para obtener 
información confiable y confrontarlo con la realidad técnica 
 
De experimental. - “Se ha ideado con el propósito de determinar, con la mayor confiabilidad 
posible, relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados experimentales, 
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se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan 
con los comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben el 
tratamiento o estímulo experimental.” (Vich, 2011) 
 
La experimentación de la variable independiente permitirá observar los efectos en la variable 
dependiente. El propósito es precisar la relación causa- efecto. 
 
2.2 Descripción del objetivo de estudio. 
En la planta de preparación de pasta existen varios sistemas de bombeo sin embargo 
concentraremos el estudio en el sistema por flotación figura 1.2 por su gran consumo de 
energía (3500kw/mes). 
 
Figura 2. 1. Sistema de flotación 
Fuente: Familia 




UNIDAD DE POSGRADOS 
Con la investigación bibliográfica del proceso de flotación basaremos el estudio para 
registrar, analizar e interpretar la composición actual del sistema. 
 
• El proceso de flotación en la empresa Grupo Familia se realiza en la celda MAC, que 
significa multi aireación cerrada, proceso en el cual las partículas de tinta son 
removidas de la fibra por atrapamiento de las burbujas de aire. La eficiencia de la 
flotación se determina a partir de: 
 
• Característica de los contaminantes 
 
• Proceso de pulpeo o desintegración. 
 
• Químicos adicionados en la etapa de pulpeo. 
 
• Flujo de aire alimentado para obtener un tamaño de burbuja adecuado. 
 
• Tamaño de las burbujas. 
 
• Condiciones de proceso (Flujo, presión y consistencia de entrada).  
 
2.2.2 Fases de la flotación. 
 
• Aireación, se refiere a la introducción del aire en cantidad y forma correcta, 
dependiendo en la distribución de la medida de las burbujas y la consistencia de la 
pulpa hay un límite en la cantidad de aire el cual puede ser introducido en una 
suspensión de pulpa en el orden de guardar un movimiento suficientemente libre de 
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• Una fase de colección durante la cual la tinta o partículas hacer removidas son 
recolectadas por las burbujas de aire subiendo a través de la pasta. 
 
• Una fase de separación, durante la cual las burbujas de aire con las partículas 
recolectadas son separadas de la pasta. 
 
2.3 Principio de operación 
 
El proceso de papel (Alliot, M.; Avila, A.;, 2009)  conlleva varias etapas hasta llegar a su 
distribución; sin embargo, explicamos lo más resumido las etapas hasta llegar a la figura 2.2 
del sistema de flotación producto de esta investigación. 
 
Comenzamos con la etapa de pulpeo donde se realiza el proceso de desintegración de fibras 
(papel reciclado) y la adición de productos químicos como la enzima destintante, la enzima 
deslignificante y el surfactante, su acción en conjunto permite liberar las partículas de tinta 
para su posterior remoción. 
 
La celda de destintado presenta un conjunto de canister constituidos por un grupo de 
inyectores que facilitan la formación de burbujas por medio de la absorción de aire 
proveniente de la atmosfera, esta absorción se da gracias al efecto de venturi. 
 
El flujo ingresa tangencialmente por la parte superior de la celda después de haber sido 
aireada. Una vez en la celda las partículas de aire recolectan las partículas de tinta, se elevan 
hasta la parte superior de la celda creando un colchón de espuma que es evacuado por la parte 
central debido a la presurización de la celda. 
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El flujo de pulpa aceptada pasa a la cámara de aceptados y es bombeado de nuevo a la celda 
este proceso se repite de igual forma cinco veces. 
 
Figura 2. 2. Sistema de flotación 
Fuente. Kadant 
 
2.3  Eficiencia de la flotación 
Para que el sistema de flotación funcione (Alliot, M.; Avila, A.;, 2009) correctamente y con 
la mayor eficiencia debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 
• La eficiencia de la flotación depende de algunos parámetros como son: Tamaño de la 
burbuja, tamaño y cantidad de partículas hacer eliminadas. 
 
• La medida de las burbujas depende de la turbulencia en la zona de aireación. Burbujas 
más pequeñas son creadas a una alta turbulencia y a una alta velocidad en el inyector. 
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• Burbujas entre 1 – 2 mm son consideradas pequeñas y 3 – 5 mm para burbujas 
grandes. 
 
• Burbujas pequeñas muestran ser más efectivas que las burbujas grandes. 
 
El actual proceso de estrangulamiento de las válvulas permite controlar la presión de entrada 
de la celda para obtener burbujas más pequeñas encontrando un punto óptimo de 20psi para 
la mejor eficiencia; la figura 2.3 ilustra el sistema de bombeo del área de flotación de la 
empresa Grupo Familia. 
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2.4  Diagrama de proceso del sistema por flotación. 
El diagrama PI&D figura 2.4 del sistema de flotación (ver anexo 4 para mejor visualización) 
muestra las válvulas que actualmente se encuentran estranguladas para lograr obtener la 




Figura 2. 4. PI&D Área de flotación 
Fuente:  Kadant 
 
En conclusión, la eficiencia del sistema de bombeo del proceso de destintado por flotación en 
la planta PP5 depende del control de la presión de inyección a la celda mac: para esto se 
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Independiente:  
   Automatización del proceso de destintado por flotación 
 
Dependiente:  
Sobreconsumo energético   
 
2. 5 Matriz de operacionalización de variables 
 
Con la ayuda el análisis causa efecto obtenemos la operacionalización de   variables. 
 
CAUSA: (Variable Independiente): Automatización de los sistemas de flotación de PP5. 
 
Tabla 2. 1. Operacionalización de variable independiente 
Realizado por:  Tacán, Juan 
 
 
EFECTO: (Variable Dependiente): Sobreconsumo energético. 
 
Tabla 2. 2. Operacionalización de variable dependiente 
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2.5 Expresiones que determinan un sistema de bombeo. 
 
Las Bombas centrífugas también llamadas Roto dinámicas, son siempre rotativas y son un 
tipo de bomba hidráulica que transforma la energía mecánica de un impulsor. Una bomba 
centrífuga es una máquina que consiste de un conjunto de paletas rotatorias encerradas dentro 
de una caja o cárter, o una cubierta o coraza. Se denominan así porque la cota de presión que 
crean es ampliamente atribuible a la acción centrífuga.  
 
La cabeza de una bomba. 
Según  (Confipetrol, 2009)   la energía proporcionada por una bomba a un sistema se expresa 
como la cabeza equivalente del líquido que está siendo bombeado y se conoce como la 
cabeza total de la bomba. La cabeza total es la diferencia entre la cabeza de energía total a la 
salida y la cabeza de energía total a la entrada. Por ejemplo, para la figura 2.5 se tiene 
 
 
Figura 2. 5. Cabeza total de una bomba 
Fuente: (Confipetrol, 2009) 
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Si la diferencia entre las cabezas de velocidad a la entrada y la salida es despreciada, 
 
La cabeza y la presión se relaciona por medio de la siguiente formula: 
 
ó 
    
2.7 Método alternativo para determinar la eficiencia de la bomba  
 
En caso de no contar con las curvas características de la bomba, se puede determinar la 
eficiencia de la bomba mediante el siguiente procedimiento  (Campos, 2002): 
 













Q: caudal (m3/s) 
H: carga total (m) 
ρ: densidad del fluido (kg/m3) 
g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
 
De tal manera que la eficiencia de la bomba queda definida como: 
Potencia Demandada por la Bomba 1,000 W/kW 
 
 
Si se conoce la eficiencia de la bomba y la potencia hidráulica se puede determinar la 
potencia requerida por la bomba o la entregada por el motor, mediante la ecuación: 
 
 
Si se conoce la potencia requerida por la bomba y la eficiencia del motor, se puede 
determinar la potencia requerida (kW) por el conjunto bomba-motor con la ecuación: 
 
 
2.8 Técnicas experimentales utilizadas e Instrumentos. 
 
Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 
conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investigan. 
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La Observación. - (Ferrer, 2002) “Según es una técnica que consiste en observar 
atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
análisis. 
     La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 
apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación”. 
 
Los resultados del estudio se obtuvieron de la observación directa en el campo mediante la 
obtención de datos, donde se determinaron los parámetros ideales de operación y el consumo 
de energía necesario para el sistema. 
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Tabla 2. 3. Equipos e instrumentos utilizados en la observación de campo 
Realizo por: Tacán, Juan 
VARIABLE EQUIPO MARCA DESCRIPCION FOTOGRAFIA 
Proceso Manómetro 
patrón 
Instrutek Equipo que 
permite medir la 
















Voith Equipo que 
permite medir 
las variables de 




2.9 Sistema de adquisición de datos. 
 
En la investigación de los parámetros de presión y potencia se analizó la instalación del 
sistema de bombeo por flotación de la planta de preparación de pasta, la misma está dotada 
de equipos y accesorios que permiten mayor calidad en el registro y control de las variables y 
su procesamiento posterior, mediante el programa de control descentralizado DCS PCS-7 de 
siemens (figura 2.6) 
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Figura 2. 6. Sistema DCS 
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CAPITULO 3: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
Una vez registrados y analizados la fiabilidad de los datos obtenidos con los diferentes 
equipos e instrumentos; diagnosticamos y caracterizamos los procesos obteniendo los 
resultados esperados. 
 
3.1  Diagnóstico eléctrico del sistema eléctrico del área por flotación. 
El término diagnóstico es asociado comúnmente con el área médica, definiéndose como un 
conjunto de signos o síntomas particulares de una enfermedad, a partir de los cuales el 
médico toma las medidas necesarias para combatir los agentes que la causaron. De manera 
análoga el “diagnóstico energético” efectúa una serie de técnicas de exploración y evaluación 
que permiten determinar el grado de eficiencia/deficiencia que tiene una empresa o planta en 
nuestro caso. Tiene como base la identificación del consumo energético, que puede definirse 
como la respuesta a la pregunta ¿Cómo, ¿dónde y cuánta energía es empleada o 
desperdiciada? 
 
3.2  Caracterización del sistema y consumo actual de energía. 
La Pasta que viene desde la caja de nivel constante PP5-CN001 es enviada a la celda de 
flotación MAC por la alimentación de la Primera bomba de aeración PP5-BP004, esta bomba 
alimenta al inyector PP5-INY001 de la primera fase de la celda, a la presión de 20 psi 
requerida para asegurar la succión de aire y la mezcla de las burbujas en la pasta.  
 
La alimentación del segundo inyector PP5-INY002, por la segunda bomba de aireación PP5-
BP005. La válvula manual de descarga de la bomba permite ajustar la presión de entrada del 
segundo inyector de aireación. 
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En forma similar se da con los PP5-INY003, PP5.INY004 y PP5-INY005.  
El flujo a través de los inyectores es puesto por la presión de entrada (20psi) requerida para 
su funcionamiento apropiado, el flujo a través de la celda es estable. 
 
La tabla 2.1 tenemos las características de motores y bombas del sistema de flotación 
indicando la magnitud del sistema. 
 
Tabla 3. 1. Características de motor y bomba PP5-BP006 
Realizado por:  Tacán, Juan 
 
 
3.3  Toma de información en campo. 
 
Mediante la técnica de campo utilizando el sistema scada figura 2.4; un analizador de energía 
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 En el sistema Scada del sistema de flotación Figura 2.4 en su programación tiene 
históricos del valor de amperaje de cada uno de los motores. 
 
 
Figura 3. 1. Sistema Scada del sistema de flotación Grupo Familia 
Fuente. Grupo Familia. 
 
 El medidor fluke 430 figura 3.2 lo instalamos en cada uno de los arrancadores 
directos figura 3.3 para comparar la medida del scada, en la figura 3.4 la tendencia de 
amperaje obtenida del medidor colocado en uno de los motores del inyector así como 
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Figura 3. 2. Fluke 430 




Figura 3. 3. Arrancador directo PP5-BP006 
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Figura 3. 4. Tendencia de potencia PP5-BP006 
Fuente. Tacán, Juan 
 
1. Potencia placa motor: 44.5Kw 
2. Potencia máxima medida: 40Kw 
3. Presión de salida del inyector 20.3psi 
 
 
Figura 3. 5. Potencia consumida PP5-BP006 
Fuente. Tacán, Juan 
 
Determinamos la tabla 3.2 de consumo del mes de enero a junio del 2015 utilizando los 
valores del historial del sistema scada, previamente contrastada con el analizador de energía; 
con la fórmula para de potencia por amperaje y voltaje; obtenemos la tendencia de consumo 
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indicada en la figura 3.6, los datos específicos para la optencion de esta tabla se indica en el 
anexo 6. 
kW = ((I x E x F.P x 1.73) / 1000) 
 
 
Tabla 3. 2. Consumo energético del área de flotación 
Realizado por: Tacán, Juan. 
  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
kwh/mes kwh/mes kwh/mes kwh/mes kwh/mes kwh/mes 
INYECTOR 1 
PPP5-BP005 
27147 27197 27247 27012 27062 27092 
INYECTOR 2 
PPP5-BP006 
26702 26652 26802 27037 27087 27187 
INYECTOR 4 
PPP5-BP007 
26479 26629 26679 26914 26864 26734 
INYECTOR 5 
PPP5-BP008 
27369 27419 27219 26984 27034 27004 
TOTAL 




Figura 3. 6. Tendencia consumo de energía del área de flotación 
Fuente. Tacán, Juan. 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Los datos obtenidos corresponden al control actual que deriva de la manipulación de las 
válvulas manuales de cada inyector en la figura 3.7 la válvula de salida de la bomba está 











Figura 3. 7. Válvula estrangulada a la salida de una bomba 
Fuente. Grupo Familia. 
 
3.4  Análisis de la pérdida de la energía. 
 
Luego de conocer el proceso de flotación, el requerimiento de mejor eficiencia es tener una 
presión de 20psi para obtener burbujas entre 1 – 2 mm consideradas pequeñas. 
De acuerdo a los datos de la bomba tenemos. 
H=25m 
  





SG= Gravedad especifica del fluido. 
Dónde: 
 




UNIDAD DE POSGRADOS 
SG=1 (tomando como referencia el agua dulce) 
 
  
    




      
    
 
 
           
 
La razón por la cual se debe restringir la válvula para obtener los 20psi necesarios para el 
óptimo trabajo de la celda, la figura 3.8 demuestra que esta mala práctica operativa genera 
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Figura 3. 8. Control mecánico vs control con variador 
Fuente: Siemens  
 
Este método de control de caudal figura 3.9 es muy antiguo, frecuentemente usado pero muy 
deficiente. Consiste en modular la posición de la válvula a la descarga de la bomba para 
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Figura 3. 9. Control de caudal por válvulas 
Fuente: http://gabaypumps.blogspot.com/ 
 
En la figura 3.9 se aprecia la curva de funcionamiento de una bomba en particular. En el eje 
horizontal está representado el caudal o flujo en Lts/Min. En el eje vertical está representada 
la altura dinámica total. La curva de la bomba es de color rojo. En color verde está 
representada la curva del sistema. La carga estática de este sistema es 20 metros. La curva del 
sistema se intersecta con la curva de la bomba en Q= 80 Lts/Min y un TDH=50 Metros. Si 
esta bomba entra en funcionamiento con la válvula a la descarga totalmente abierta, 
tendremos un punto operativo de 80 Lts/Min y un TDH de 50 metros. Si ahora queremos 
entregar al sistema la mitad del caudal, será necesario por este método de control, comenzar a 
cerrar la válvula a la descarga de la bomba de manera tal que la curva del sistema se 
comporte como la representada en color naranja. Así que para 40 Lts/Min corresponderá un 
TDH de 70 Mts. Es decir, artificialmente se han creado pérdidas de 20 Metros (unas 30 PSI) 
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para poder reducir el caudal. Esto por supuesto es un derroche de energía que además del 
consumo de potencia reducirá la vida útil de la válvula entre otras muchas otras cosas no 
deseadas que se introducirán en el sistema. 
 
    Para el análisis de nuestro sistema establecemos la potencia hidráulica de la bomba 




Q: caudal (m3/s) 
H: carga total (m) 
ρ: densidad del fluido (kg/m3) 
g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
Reemplazando con la altura total de la bomba que sería 25m tenemos. 
 
                    
                  
    
 
 
                            
 
Si el requerimiento del proceso es una altura de 15m 
 
                    
                  
    
 
 
                            
 
Por lo tanto, se tiene una pérdida de energía eléctrica de un 40%de acuerdo a la potencia 
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3.5 Análisis experimental de la pérdida de energía. 
 
Mediante la investigación científica experimental de campo realizamos el análisis de la 
perdida de energía eléctrica utilizando un variador de pruebas existentes en la planta 
industrial Grupo Familia. Se cambia el arrancador directo de uno de los motores por el 
variador obteniendo los siguientes resultados en el DCS figura 3.10 y en el medidor fluke 
430. Figura 3.11 y figura 3.12. 
 
 
Figura 3. 10. Sistema DCS PP5-BP006 con variador 
Fuente: Grupo Familia. 
 50 
 
UNIDAD DE POSGRADOS 
 
Figura 3. 11. Tendencia de potencia con variador PP5-BP006 
Fuente. Tacán, Juan 
 
1. Potencia placa motor: 44.5Kw 
2. Potencia máxima medida: 20Kw 
3. Presión de salida del inyector 20.3psi 
4. Válvula a la salida abierta el 100% 
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Figura 3. 12. Potencia consumida PP5-BP006 
Fuente.  Tacán, Juan. 
 
El control manual por cierre de válvula realizada por el operador arroja una medida 
consumida de potencia de 40000w  figura 3.5,  mientras que en la prueba experimental con 
un variador de frecuencia tenemos una medida consumida de potencia de 20000w por lo tanto 
tenemos un ahorro del 50 % de potencia consumida. 
  
La energía consumida para este equipo se calcula multiplicando la potencia obtenida por el 
tiempo de funcionamiento y se mide en wat/hora (Wh). Por lo tanto, estos son equipos que 
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E=40000W*24h 
E= 960kw/h 




Y multiplicando por el costo de energía 0,08Usd/kwh. 
Control manual. 
76,8USD diarios. 
Control con variador de velocidad 
38,4 USD diarios. 
 
El ahorro del ejemplo es por una bomba. 
 
3.6 Conclusiones. 
 El análisis del proceso arroja que la variable a controlar es la presión de los inyectores 
en un valor de 19 a 20 psi para obtener un óptimo trabajo del sistema de flotación. 
 Al tener un control manual para mantener los 19 o 20 psi mediante la manipulación de 
válvulas a la salida de la bomba, matemáticamente se tiene como resultados una 
pérdida de energía del 40% al restringir la potencia hidráulica de la bomba. 
 Experimentalmente realizando el control mediante la variación de velocidad del motor 
de la bomba, obteniendo los mismos datos de presión requeridos del proceso 
obtenemos que la potencia consumida se reduce en 50%. 
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 La automatización del control automático en el sistema de flotación en la planta de 
preparación de pasta de la Empresa Grupo Familia debe ser implementado para 
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AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE FLOTACIÓN EN LA PLANTA PP5. 
 
4.2 Justificación de la propuesta. 
 
Se propone realizar la instalación de una red de variadores en el actual sistema DCS de la 
Planta para lo cual se estima tener un ahorro del 30% del consumo de energía eléctrica, este 
valor sale del promedio del análisis analítico 40% como el experimental 50% el resultado es 
45% sin embargo seremos muy conservadores para realizar el cálculo de la inversión 
requerida, así como su retorno económico.   
 
Se concluye que la inversión se recupera en menos de un año, siguiendo con la 
implementación de la automatización de los motores de los inyectores del sistema de 
flotación. 
 
4.3 Objetivo de la propuesta 
 
Automatizar el sistema de flotación mediante una red de variadores controlados a través del 
sistema DCS para obtener un ahorro de energía de un 45% en el área de flotación de la 
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4.4 Desarrollo de la propuesta  
4.4.1 Selección de los variadores 
 
De acuerdo a la potencia requerida de los motores  seleccionamos  los variadores de 
frecuencia; la empresa Grupo Familia para homologar sus sistemas de control y 
automatización, facilitar el conocimiento de su personal ha optado por la marca SIEMENS 
por tal razón los variadores deberán ser de la misma marca y deberemos únicamente 
seleccionar la potencia adecuada y tecnología de los mismos;  los siguientes conceptos y  
recomendaciones del fabricante  guiara a la correcta  selección de los variadores. 
 
Que es un variador 
 
Los variadores de velocidad (drives) son dispositivos que permiten variar la velocidad en un 
motor controlando electrónicamente el voltaje y la frecuencia de entrada al motor, 
manteniendo el torque constante (hasta la velocidad nominal). 
 
La instalación de los variadores de velocidad en la industria nace de dos motivos principales. 
 El mejoramiento del proceso productivo. 
 
 El ahorro de energía eléctrica. 
 
Consideraciones generales para selección de un variador de velocidad. 
 
 Verificar el rango de corriente del motor y del variador. 
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 Confirmar el rango de velocidad requerido. La operación sobre frecuencia 
nominal(60Hz) solamente es posible con un descenso en el torque del motor. La 
operación a baja frecuencia y alto torque puede ocasionar el sobrecalentamiento del 
motor debido a la falta de ventilación. 
 
 Verificar el desempeño de la aplicación con sobrecarga. El drive limitara muy 
rápidamente la corriente a 150% de la corriente nominal del motor. 
 
 En caso que se requiera una parada rápida, se debe considerar el uso de un resistor de 
frenado para absorber y disipar la energía o el empleo de variadores de velocidad con 
capacidad regenerativa o de recuperación de energía. 
 
En el anexo 1 se encuentra los datos específicos de los variadores seleccionados. 
 
4.4.2 Selección del PLC 
 
En este caso se reutilizará el PLC simatic 400 figura 4.1; existente en el sistema de control de 
la planta de preparación; sin embargo, mencionamos sus características. 
SIMATIC CPU 400 es plc de alto rendimiento de la marca Simens la comunicación de datos 
globales posibilita el intercambio cíclico de datos entre CPUs SIMATIC S7, a través de la 
interfase MPI. El intercambio de los datos se realiza cíclicamente durante la actualización de 
la imagen de proceso de las entradas y las salidas.  
    Junto con la transmisión cíclica, en el S7-400 también es posible tener una transmisión de 
datos controlada por eventos con ayuda de los módulos de función preconfigurados. Para 
ello, en el programa S7 hay que llamar a los módulos de función para el envío y la recepción 
de datos.  
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Figura 4. 1. PLC S7-400 
Fuente. Grupo Familia 
 
4.4.3 Selección software de programación 
 
En este caso se reutilizará el software existente en el sistema de control de la planta de 
preparación; sin embargo, mencionamos sus características. 
 
SIMATIC PCS 7 figura 4.2 se basa en componentes modulares de hardware y software de la 
gama de sistemas perfectamente coordinados entre sí Totally Integrated Automation. 
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Figura 4. 2. Simatic PCS 7 
Fuente:  Siemens 
 
Estos componentes se pueden ampliar e innovar con pocos costes, sin problemas y gracias a 
sus interfaces estables a largo plazo, están preparados y abiertos al futuro. 
 
Con ello, se pueden proteger y asegurar a largo plazo las inversiones de los clientes a pesar de 
la alta velocidad de innovación y los breves ciclos de vida de los productos. 
SIMATIC PCS 7 usa consecuentemente nuevas y potentes tecnologías y estándares 
establecidos internacionalmente, entre otros muchos IEC, XML, PROFIBUS, tecnología 
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El carácter abierto de SIMATIC PCS 7 se extiende a todos los niveles y comprende los 
controladores y la periferia del proceso, tanto como las redes de comunicación industriales y 
los sistemas de operador y de ingeniería.  
     Pero no solamente incluye la arquitectura del sistema y la comunicación, sino también 
interfaces de programación e intercambio de datos para los programas de usuario y para 
exportar e importar gráficos, textos y datos, p. ej. del ámbito CAD/CAE. Así, SIMATIC PCS 
7 puede combinarse también con componentes de otros fabricantes e integrarse en 
infraestructuras ya existentes. 
 
Integración en redes de información a escala corporativa. 
El sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7 se puede integrar, para el intercambio de 
datos, en redes de información a escala corporativa vía interfaces estandarizadas en base a 
estándares industriales internacionales. De esta manera, los datos del proceso están 
disponibles en cualquier momento y lugar de la empresa para fines de evaluación, 
planificación, coordinación y optimización de operaciones y procesos productivos y 
comerciales, por ejemplo, para: 
 
 ERP (Enterprise Resource Planning), 
 MIS (Management Information System), 
 MES (Manufacturing Execution System), 
  Advanced Process Control. 
 
SIMATIC PCS 7 soporta a nivel de sistema la conexión con SIMATIC IT, la solución MES 
de Siemens. SIMATIC IT permite capturar en tiempo real datos del nivel ERP y de control, 
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Las estaciones de operador de SIMATIC PCS 7 ofrecen más posibilidades adicionales para el 
acceso simple a las tecnologías de la información. Como servidores OPC, pueden ser fuentes 
de datos para aplicaciones TI o, como client OPC, acceder a los datos de aplicaciones de 
servidores OPC. 
 
    Mediante un PCS 7 Web Server, la planta puede ser manejada u observada a través de 
Internet/Intranet. El PCS 7 Web Server recoge los datos de los servidores OS subordinados y 
posibilita la supervisión y control remotos, así como el diagnóstico y mantenimiento desde 
cualquier parte del mundo. El acceso por Internet se regula con el mismo mecanismo de 
protección de acceso que en el cliente en la sala de control. 
 
4.4.4 Diseño eléctrico del sistema de control. 
 Diseño actual sin control. 
 
Partimos con el plano del diseño del arrancador directo de las bombas del sistema de 
flotación Anexo 2, Grupo Familia estandarizo sus arrancadores que pueden ser directos, 
estrella- triangulo y por variador; para facilitar y agilizar la detección de fallas en caso se 
presenten. 
 
El arrancador es directo, antiguo control industrial figura 4.3, posee los siguientes elementos. 
 Braker. 
 Contactor. 
 Relé térmico. 
 Rele de control. 
 Un medidor de corriente con su transmisor. 
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Figura 4. 3. Arrancador directo PP5-BP006 
Fuente. Grupo Familia 
 
La planta PP5 ya contempla en su proceso de arranque el momento en que tiene que entrar en 
funcionamiento el sistema de flotación la misma que no tiene la necesidad de ser modificada; 
sin embargo, se menciona para comprobación al momento de la automatización, el grafcet del 
sistema se detalla en el anexo 3. 
    El control de presión que se debe realizar en este sistema es manual a través de las válvulas 
de salida de las bombas de los inyectores, en la figura 4.4 (anexo 4) encontramos el PI&D 
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Figura 4. 4. PI&D Sistema de Flotación Lazo Abierto 
Fuente:  Grupo Familia 
 
Diseño propuesto con control. 
 
El diseño de control que se propone contiene un lazo cerrado de control de la presión 
mediante la variación de la velocidad del motor de las bombas de pasta de los inyectores del 
sistema de flotación (PP5-BP005, PP5-BP006, PP5-BP007, PP5-BP008) figura 4.5, un 
transmisor de presión para la retroalimentación. 
 
    EL operario tendrá la capacidad desde la cabina de control operar la presión requerida 
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Figura 4. 5. PI&D Sistema de Flotación Lazo Cerrado 
Fuente. Grupo Familia. 
 
4.4.5 Instalación de los gabinetes eléctricos 
 
Se arma e instalan los gabinetes del sistema eléctrico de control de flotación, estos son 
armados de acuerdo a los planos del anexo 5, ya se mencionó que son de acuerdo a los 
estándares de Grupo Familia. Los mismos como indica la figura 4.6 y figura 4.7; a diferencia 
de los tableros anteriores de arranque directo son estéticamente superior y constan con 
elementos tecnológicamente más confiables siendo estos. 
 Breaker 
 Drive 
 Breaker de control 
 Pantalla de indicación 
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Figura 4. 6. Gabinete eléctrico interno 




Figura 4. 7. Gabinete eléctrico externo 
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 4.4.6 Programación del sistema de control 
 
La programación del sistema lo realizamos mediante el software PSC 7 que posee la planta 
de preparación de pasta, con sus respectivas licencias; la programación lo describiremos de 
manera lo más resumida y comprensiva; pues a pesar de no ser objeto de estudio de esta 
investigación, fue la que más tiempo nos llevó en su investigación e implementación. 
  
Plant view 
Jerarquía de la planta 
En el plant View se estructura el proyecto de acuerdo a los aspectos tecnológicos. La 
automatización, operaciones de control y funciones de monitoreo se arreglan jerárquicamente 
(plan, unit, functions…) y cada carpeta se nombra de acuerdo a su significado tecnológico. El 
plant View figura 4. 8 contiene los gráficos CFC y SFC para el sistema de automatización 
AS, gráficos y reportes de la OS y algunos documentos adicionales. 
 
Figura 4. 8. Plan View PCS-7 
Fuente. Tacán, Juan 
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Master Data Library 
La librería de datos figura 4.9 contiene los datos del proyecto maestro que el usuario 
almaceno tales como tipos de bloque, tipos de SFC, tipos de variables de proceso, modelos, 
gráficos de la OS, reportes de la OS, documentos adicionales etc. Para el uso del proyecto 
individual en un multiproyecto.  
 
Figura 4. 9. Librería de datos PCS-7 
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Component view 
Multiprojecto de ingeniería 
En el component view, figura 4.10 se trabajan todas las funciones tales como archivar, 
desarchivar, copiar, eliminar, pegar. los proyectos de un multiproyecto. 
 
Figura 4. 10. Component View PSC-7 
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Configuración del Hardware  
Trabajando en el component View figura 4.11 se puede configurar el hardware, los 
componentes del bus y las entradas y salidas del proceso. Aquí se pueden crean los AS 
(Sistema de automatización), ES (Estación de ingeniería), OS (Estación de operador) y Batch. 
Los objetos en el component View son identificados como componentes de acuerdo a su 
importancia (por ejemplo, S7 program, Estación, OS, PLC/AS (CPU), chart fólder). 
 
Figura 4. 11. Configuración de hardware PCS-7 
Fuente: Tacán, Juan 
 




Las librerías del Graphics Designer figura 4.12 contienen una amplia selección de gráficos 
listos para ser usados, tales como tubos y válvulas. Esos elementos pueden ser modificados y 
adicionados la librería propia del proyecto para tenerlos disponibles en cualquier momento. 
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Figura 4. 12. Graphics  Designer PCS-7 
Fuente. Tacán, Juan 
 
3.5 Puesta en marcha del sistema 
 
La puesta en marcha del sistema comprendida en la verificación funcional inicial sin control 
vs la función del sistema con control; estas no deben cambiar. 
 
Al hacer clic sobre el botón “FLOTATIÓN” figura 4.13 del menú de navegación de la franja 
superior del sistema, se accede a la pantalla de flotación donde se visualiza y operan los 
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Figura 4. 13. Puesta en marcha Sistema Flotación 
Fuente. Tacán, Juan 
 
Los elementos de operación como motores, válvulas, controladores, análogas, bombas, 
ventiladores se operan de la misma manera como se ha venido realizando con el resto de 
áreas. 
 
Desde la botonera de operación figura 4.14 podrán hacerse las siguientes operaciones, 
pulsado el botón correspondiente: 
 
 
Figura 4. 14. Botonera de operación 
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• “A3”: Botón que indica las alarmas presentes de esta área. 
 
• “RESET”: Permite resetear todos los elementos de consola. 
 
• “MAN”: Indica que los elementos de esta zona operan en modo manual; si se oprime 
cambia el modo de operación a Automático. 
 
• “AUTO”: Indica que los elementos de esta zona operan en modo automático; si se oprime 
cambia el modo de operación a Manual. 
 
• “PARÁM”: Permite visualizar y configurar parámetros de esta zona. 
 
• “CMD”: Comandos de operación de esta zona. 
 
• “REG”: Registradores de esta zona. 
 
• “SEC”: Secuencias de esta zona. 
 
Comprobándose que el sistema no tiene ningún problema de funcionalidad; con la debida 
aceptación de los departamentos de producción y mantenimiento de la planta industrial Grupo 
Familia se procede a realizar el diagnóstico y análisis energético. 
 
4.6 Diagnóstico eléctrico del sistema eléctrico del área por flotación con control 
 
El análisis energético se realiza en base a los datos que se obtienen en los seis primeros meses 
de funcionamiento del nuevo sistema. 
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Indicamos que, en el primer mes de puesta en marcha del sistema, se tiene un error en la 
programación el cual al irse a falla el drive de la PP5-BP006 se apaga el motor sin irse a falla 
el proceso de frotación; nadie se da cuenta del particular trabajando el sistema 
aproximadamente un turno (8horas) bajo estas condiciones. 
 
    Se realizan las respectivas correcciones, sin embargo, se solicita al departamento de 
producción realizar un análisis de las variables del proceso sin tener mayor desviación; por lo 
cual solicitamos trabajar con ese inyector apagado y realizar un seguimiento controlado de las 
variables del proceso; se acepta este pedido y a lo largo del tiempo se mantienen esta bomba 
apagada, sin cambios en las variables del proceso como en la calidad del papel. 
 
La tabla 4.1 indica el consumo de los seis primeros meses; obtenido en los registros del 
sistema anexo 7. Como se observa la tendencia figura 4.15 el mes de enero es más alto por la 
explicación realizada en el párrafo anterior. 
 
Tabla 4. 1. Consumo de energía Enero – Junio 2016 
Realizado por: Tacán, Juan. 
 
  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
kwh/mes kwh/mes kwh/mes kwh/mes kwh/mes kwh/mes 
INYECTOR 1 PPP5-
BP005 19589           
INYECTOR 2 PPP5-
BP006 19750 19700 19850 20085 20135 20235 
INYECTOR 4 PPP5-
BP007 20134 20284 20334 20569 20519 20389 
INYECTOR 5 PPP5-
BP008 20471 20521 20321 20086 20136 20106 
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Figura 4. 15. Tendencia consumo de energía Enero – Junio 2016 
Fuente. Investigador. 
 
La figura 4.16 indica un comparativo del consumo de energía 2015 vs el consumo de los seis 
primeros meses donde evidenciamos el ahorro, supera el 30% de la propuesta del proyecto.  
 
 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Figura 4. 16. Comparativo Consumo de Energía 2015 vs 2016 
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4.7 Análisis financiero de la investigación obtenida 
 
De los datos obtenidos en la tabla 3.2 Capítulo 3 (Consumo de energía 2015) y los datos de la 
tabla 4.1 del Capítulo 4 (Consumo de energía 2016); calculamos el costo de la energía de 
estos seis meses tabla 4.2 costo de energía 2015 y tabla 4.3 costo de energía 2016, para el 
efecto utilizaremos un valor de 0.08 USD, promedio  proporcionado por  el departamento 
financiero Grupo Familia. 
 
Tabla 4. 2. Costo de energía 2015 
Elaborado por: Tacán, Juan. 
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
TOTAL, kwh/mes 107697 107897 107947 107947 108047 108017 
USD * kwh/mes 8616 8632 8636 8636 8644 8641 
 
Tabla 4. 3. Costo de energía 2016 
Elaborado por: Tacán, Juan. 
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
TOTAL kwh/mes 79944 60505 60505 60740 60790 60730 
USD * kwh/mes 6396 4840 4840 4859 4863 4858 
 
Es evidente el ahorro de energía, la figura 4.17 se observa de mejor manera lo mencionado, 
donde un comparativo de los seis primeros meses de los dos años nos da un ahorro de 42291 
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Figura 4. 17. Costo de energía eléctrica 2015 vs 2016 
Fuente. Tacán, Juan. 
 
Con los datos obtenidos de la cuantificación de la inversión (anexo 8) y los datos del ahorro 
energético, a través del  VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las 
matemáticas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión. 
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Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o 
no. 
La fórmula del VAN es: 
VAN = BNA – Inversión 
 
Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio 
neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento. 
 
La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el la tasa de 
oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando la 
inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no se ha 
satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) es porque se ha 
cumplido con dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha 
cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional. 
VAN > 0 → el proyecto es rentable. 
VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la TD. 
VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 
Entonces para hallar el VAN se necesitan: 
 Tamaño de la inversión. 
 Flujo de caja neto proyectado. 
 Tasa de descuento. 
La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA sea 
igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto 
para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la 
inversión (VAN menor que 0). 
Entonces para hallar la TIR se necesitan: 
 Tamaño de inversión. 
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 Flujo de caja neto proyectado. 
Los datos lo llevamos a una hoja de cálculo y tenemos los siguientes resultados. 
Datos. 
Inversión: 80660 USD Anexo 8 
Ahorro proyectado: 71000USD Anual 
 
Tabla 4. 4. Calculo del TIR y VAN 
Realizado por: Tacán, Juan. 
Ahorros estimados 




    
 
  
    
 
  Año 1 Año 2 Año3 Año 4  Año 5 Año 6 
 $     
(80.660) 
 $    
71.000,0  
 $    
71.000,0  
 $       
71.000,0  
  $    
71.000,0  
 $         
71.000,0  
































Al finalizar el presente trabajo de investigación, podemos afirmar  que se logra cumplir con 
éxito los objetivos planteados para la elaboración de este proyecto. Para determinar las 
pérdidas de energía eléctrica en la planta de preparación de pasta en el sistema de flotación y 
posteriormente su automatización y ahorro energético; se basa en la aplicación de diferentes 
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4.8 Conclusiones 
 
 Se automatiza el proceso de destintado por flotación en la planta de pasta PP5 
utilizando nuevas tecnologías para reducir el consumo de energía eléctrica en la 
Empresa Grupo Familia. 
 
 La energía eléctrica al igual que los materiales usados en los procesos de 
transformación, es un recurso controlable, por lo tanto, al usarse de manera eficiente 
contribuye a mejorar la rentabilidad de las actividades al reducir sus costos. 
 
Usar la energía eléctrica eficientemente significa consumir menos energía para los 
mismos beneficios en términos de cantidad y calidad. En el ámbito industrial 
significara mantener los niveles de producción y calidad del producto con una menor 
facturación energética. 
Determinando los consumidores más importantes por tipo de energía (equipos, 
procesos o sistemas), con el propósito de colocar los mayores esfuerzos de 
investigación, inversión en estos usuarios. Para esto necesitamos tener información, si 
no existe datos de primera instancia se puede valer de datos de placa, las horas de 
operación, mediciones puntuales como voltaje, amperaje; de esto desprenderán las 
primeras aclaraciones con el fin de desvincular el consumo global en consumos por 
áreas o procesos. Ya con panoramas más claros y puntuales proceder a documentar 
los datos cuyo objeto en nuestro caso en el sistema de flotación es determinar el punto 




UNIDAD DE POSGRADOS 
 Al permitir que el personal clave se apropie del conocimiento y herramientas 
necesarias para la aplicación de mejora continua de los procesos; actuando y 
verificando sobre aquellas variables que alteran el uso y consumo energético se tiene 
resultados para la sostenibilidad de la empresa. 
La presente investigación al involucrar personal técnico en los procesos, estudiarlos y 
analizarlos; la función del sistema de flotación tiene un mayor conocimiento para 
afrontarlo variaciones del proceso desde el punto de vista productivo, como técnico 
aumentando la disponibilidad y confiabilidad; y obteniendo los resultados energéticos 
eléctricos esperados.   
 
 Grupo Familia es una empresa que constantemente está a la vanguardia de la 
tecnología; sin embargo aún hay ciertos procesos que requieren ser revisados, 
estudiados y verificados para la mejora continua; la investigación  del proceso de 
flotación permitió actualizar el sistema; para lo cual utilizando los elementos 
existentes de programación y seleccionando los equipos adecuados técnico- 
económico; permitiendo seguir en el camino adecuado de alcanzar los objetivos 
internacionales de consumo de una industria papelera (3.5Mw/ton). 
 
 La tecnología de punta y la mejora continua no pueden estar diferentes a la 
rentabilidad de la empresa; es así que mediante la presente investigación se determina 
el comportamiento del ahorro energético en el proceso de flotación logrando vencer la 
expectativa del ahorro energético (30%). Lo cual garantiza que este tipo de proyectos 
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4.9 Recomendaciones 
 
 Implantar la investigación en sistemas similares en la planta industrial Grupo Familia 
o en cualquier empresa; pues la decisión de invertir de una empresa su capital 
económico y humano en este tipo de investigaciones es indicando los resultados 
esperados; los mismos que ya están expuestos y son muy representativos. De todas 
maneras, mientras en el país se subsidie la energía habrá muy pocas empresas 
dispuestas a utilizar racionalmente la energía eléctrica y/o térmica. 
 
 La parte operativa cumple un rol importante en este ciclo de mejora continua 
energética de las empresas; recomendamos capacitarlos y entrenarlos para llevar un 
registro CONFIABLE de las Variables de Control Operacional, reportar de forma 
INMEDIATA a su superior o al Jefe de Energía la desviación de alguna de las 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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Anexo 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
Plantilla apertura de orden interna de inversión, implementación proyecto de automatización 
sistema de flotación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
